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DE RECUPERACION TRANSFORMACION Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNION
EUROPEA NEXT GENERATION-EU.
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1. ANTECEDENTES.

La Plataforma Sala Blanca del IMIB-Pascual Parrilla constituye una infraestructura
biosanitaria critica destinada a actividades que requieren condiciones ambientales
estrictamente controladas, de acuerdo con criterios GMP: estabilidad de temperatura y
humedad relativa, caudales/renovaciones de aire, cascada de presiones y control de calidad
del aire mediante filtracion, con funcionamiento continuo y trazabilidad operativa. La Sala
Blanca estd ubicada en el Hospital Clinico Universitario Virgen de la Arrixaca (HCUVA). Su
sistema de climatizacidn actual se apoya en UTAs diferenciadas por zonas.

Durante la ejecucidn del proyecto CERT22/00021 se han evidenciado limitaciones y
disfunciones en la instalacién de climatizacién, derivadas de la antigiiedad y obsolescencia
de parte de la infraestructura (instalada en 2012—-2013). La operacién diaria y el seguimiento
GMP han confirmado la urgencia de los ajustes de climatizacién para garantizar condiciones
GMP. Estas limitaciones impactan directamente en el mantenimiento estable de las
condiciones termo-higrométricas, presiones diferenciales y registros trazables requeridos
para entornos GMP, siendo indispensable la reforma de UTAs para mantener el control
termo-higrométrico, presiones diferenciales y renovaciones/hora, requeridas para la
clasificacién de salas y para la capacidad de produccién y servicios asociados al nivel
financiado en un entorno GMP.

Como se ha indicado, la Plataforma Sala Blanca cuenta con una zona de salas
clasificadas (ambiente y condiciones controladas) y otra zona de salas no clasificadas.

La zona A es Clasificada la cual consta por un conjunto de 5 salas clasificadas dotando
al departamento una superficie total de unos 29,48 m2.

Las 5 salas clasificadas son las siguientes (Clima 1):
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N2 SALA NOMBRE SALA SUPERFICIE UTIL (m2)
1 Vestuario | 1,87
2 Vestuario Il 3,16
3 Produccion 11,10
4 Laboratorio Produccion | 5,59
5 Laboratorio Produccion Il 7,76

Tabla 1. Salas clasificadas del Clima I.

La zona B estd formada por 8 salas clasificadas. Dotando al departamento una
superficie total de unos 73,32 m2.

SERNA GUIRAO, MARIA DOLORES

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico administrativo archivado por la Comunidad Autdnoma de Murcia, segdn articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direccion: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del cddigo seguro de verificacion (CSV) CARM-5fb1cb8a-21e9-11f1-adcd-02420a001705

Las 8 salas son las siguientes (Clima Il):
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N2 SALA NOMBRE SALA SUPERFICIE UTIL (m2)
6 Vestibulo Il 4,76
7 Preparacion de materiales 5,26
8 Control de calidad 6,33
9 Laboratorio lll 6,55
10 Sala cultivos 6,27
11 Laboratorio | 12,57
12 Laboratorio Il 17,03
13 Vestibulo 11l 2,53

Tabla 2. Salas clasificadas del Clima |l.

El tratamiento de aire de todas las salas clasificadas enumeradas anteriormente, esta
asegurado por dos unidades de climatizacidn independientes dotadas de varias etapas de
filtracion.

La zona A corresponde al climatizador n2 I, el cual corresponde las siguientes etapas
de filtracién:

- 12 etapa: Filtro G4, EU4 de 90% de eficacia
- 22 etapa: filtro F9, EU9 de 98% de eficacia

El caudal de aire es impulsado a las diferentes salas de la zona A (salas clasificadas) de
manera constante pasando por una tercera y ultima etapa de filtracién a través de filtros
absolutos instalados en el falso techo de las mismas:

- 32 etapa: Filtros H14 de 99,995% de eficacia.

La zona B corresponde al climatizador n? Il, el cual corresponde las siguientes etapas
de filtracién:

- 12 etapa: Filtro G4, EU4 de 90% de eficacia
- 22 etapa: Filtro F9, EU9 de 98% de eficacia
- 32 etapa: Filtro H10, EU10 de 85% de eficacia

Los dos climatizadores fueron disefados segun los calculos de disefio de las
instalaciones para vencer la pérdida de carga de los conductos instalados y ademas tener un
sobrante que permita a la automatizacion del sistema instalado continuar proporcionando
el mismo caudal/presion a pesar de la colmatacién de los filtros, cuando los filtros estan
colmatados salta una alarma de colmatacién de filtros tanto de 22 como de 32 etapa de
filtracidon de forma que se tiene tiempo de sustituir los filtros en un plazo considerable antes
de que los sistemas de climatizacién empiecen a perder eficacia en los valores calculados.
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En la siguiente tabla se muestra los filtros instalados en cada una de las salas
clasificadas y no clasificadas (zona A):

N2 SALA NOMBRE SALA FILTROS H14

Dimensiones: 610x915x125
Caudal Nominal: 900m3/h

1 Laboratorio Produccién | Perdida de Carga Nominal: 115Pa
Eficacia medida MPPS: 99,99832%
Clase: H14

Dimensiones: 610x1220x125
Caudal Nominal: 1200m3/h

2 Laboratorio Produccidn Perdida de Carga Nominal: 115Pa
Eficacia medida MPPS: 99,99756%
Clase: H14

Dimensiones: 610x915x125
Caudal Nominal: 900m3/h

Perdida de Carga Nominal: 115Pa
Eficacia medida MPPS: 99,99768%
Clase: H14

3 Produccion
Dimensiones: 610x915x125
Caudal Nominal: 900m3/h

Perdida de Carga Nominal: 115Pa
Eficacia medida MPPS: 99,99832%
Clase: H14

Dimensiones: 610x305x125
Caudal Nominal: 300m3/h

4 Vestuario | Perdida de Carga Nominal: 115Pa
Eficacia medida MPPS: 99,99832%
Clase: H14

Dimensiones: 610x610x125
Caudal Nominal: 600m3/h

5 Vestuario Il Perdida de Carga Nominal: 115Pa
Eficacia medida MPPS: 99,99851%
Clase: H14

nidad Autonoma de Murcia, segin articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

Tabla 3. Filtros instalados en cada una de las salas clasificadas y no clasificadas (zona A).
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La cascada de presiones previstas de la zona A (salas clasificadas):

N2 SALA NOMBRE SALA PRESIONES
1 Vestuario | +20 Pa
2 Vestuario Il +30 Pa
3 Produccion +50 Pa
4 Laboratorio Produccion | +50 Pa
5 Laboratorio Produccién +50 Pa

Tabla 4. Cascada de presiones previstas de la zona A (salas clasificadas).

SERNA GUIRAO, MARIA DOLORES

La cascada de presiones previstas de la zona B (salas clasificadas):

1 Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direccion: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del cédigo seguro de verificacion (CSV) CARM-5fb1ch8a-21e9-11f1-adcd-02420a001705
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N2 SALA NOMBRE SALA PRESIONES
6 Vestibulo Il +10 Pa
7 Preparacion de materiales +20 Pa
8 Aprobados y Control de calidad +20 Pa
9 Laboratorio lll +20 Pa
10 Sala cultivos +20 Pa
11 Laboratorio | +20 Pa
12 Laboratorio Il +20 Pa
13 Vestibulo 11l +10 Pa

Tabla 5. Cascada de presiones previstas de la zona B (salas clasificadas).

La estabilidad de la cascada de presiones prevista depende directamente del equilibrio
de caudales y de la estanqueidad de la envolvente de las salas clasificadas.

Asi las Renovaciones/hora y el grado de limpieza o clasificacidn prevista para las salas
en funcién del nivel de control exigido por la etapa del proceso de fabricacién que se realiza
en cada una de las salas son:

nidad Autonoma de Murcia, segin articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

N2 SALA NOMBRE SALA RENOVACIONES/H C;F;AAI?CS)
1 Vestuario | 40 C
2 Vestuario Il 50 B
3 Produccién 50 B
4 Laboratorio Produccion | 50 B
5 Laboratorio Produccién Il 50 B
g_ 6 Vestibulo Il 20 C
g 7 Preparacidon De Materiales 20 C
= 8 Aprobados y Control De Calidad 20 C
9 Laboratorio llI 20 C
10 Sala Cultivos 20 C
11 Laboratorio | 20 C
12 Laboratorio Il 20 C
13 Vestibulo Il 20 C

Tabla 6. Renovaciones/hora y el grado de limpieza o clasificacién prevista para las salas

SERNA GUIRAO, MARIA DOLORES

1 Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direccion: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del cédigo seguro de verificacion (CSV) CARM-5fb1ch8a-21e9-11f1-adcd-02420a001705
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Los valores de renovaciones/hora y clasificacion GMP indicados corresponden a los
criterios de diseno del proyecto original.

Para el disefio de las salas clasificadas se han tenido en cuenta los siguientes datos:

- La temperatura de trabajo requerida para esta instalacion fue establecida en 21
°C +/- 3 C.

- Se ha considerado un caudal de aire exterior suficiente para mantener la cascada
de presiones entre las diferentes salas clasificadas y evitar asi, posibles
contaminaciones no deseables entre las diferentes salas, asi como la ventilacién
de éstas.

- Se ha considerado el aporte calorifico de las maquinas a instalar dentro de las salas
como son las cabinas de seguridad microbioldgica, incubadoras, frigorificos, etc.

- Se ha considerado el aporte calorifico de la iluminacién de las salas.

- Se ha considerado el aporte calorifico de transmisidon de los paneles ademas de

paredes, etc. Segun los aislamiento de cada uno de los materiales, grosor, etc.
1.1. Especificaciones técnicas de los climatizadores (UTAs) objeto de reforma.
Para el tratamiento de las salas integradas en la Plataforma Sala Blanca del IMIB se
instalaron en su dia dos climatizadores (unidades de tratamiento de aire UTA’s) de tipo

modular construido con paneles tipo sandwich con aislamiento de poliuretano y aluminio.

La envolvente fabricada en aluminio cubre todos los componentes contenidos en el
climatizador es de gran solidez y sin protuberancias.

17/03/2026 11:09:19

El bastidor estd formado por un perfil de aluminio que marca perfectamente las aristas
del equipo resultando un conjunto sélido y robusto.

ivo archivado por la Comunidad Autdnoma de Murcia, segin articulo 27.3.¢) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

El cerramiento del bastidor se realiza por medio de paneles tipo sandwich formado por
2 bandejas fabricadas en aluminio que se insertan una dentro de la otra.

El espacio creado por la union de las 2 bandejas esta relleno por un aislamiento de
poliuretano expandido garantizando un aislamiento térmico y acustico de gran eficacia.

Los perfiles del bastidor se unen por medio de piezas de esquina fabricadas en aluminio
fundido.

Los paneles del lado del registro son desmontables con gran facilidad por lo cual el

servicio de mantenimiento no tiene dificultad en acceder a la parte interna del climatizador.
6

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico admini
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1.1.1. CL-1Climatizador para salas clasificadas — zona A.

La unidad de climatizacidn instalada es de la marca SERVOCLIMA modelo CTA-4 y se
compone de los siguientes elementos:

- Compuerta SOBD-106 Fe 800 x 300 Mando: Manual / Para Monitorizar, para la

entrada de aire exterior.

- Compuerta SOBD-106 Fe 400 x 200 Mando: Manual / Para Monitorizar, para el

retorno de aire de las salas.
- Filtro G4, Clase EUA4.
- 12 Bateria de Refrigeracion para caudal de 5000 m3/h a 25,59 Kw.
- 22 Bateria de Calefaccién para caudal de 5000 m3/h a 16,28 Kw.
- 32 Bateria de Refrigeracion para caudal de 5000 m3/h a 24,42 Kw.

- Un ventilador de impulsién Mod. PLUG FAN / 2 x ER40C-2DN.G7.1R, Caudal aire
(m3/h) 5000, Revolucion Ventilador: 3243, Motor: 10,30 A, 2925 rpm, Tension:
400V IP-55.

- Plenum de Registro.

- Filtro F9, bolsa rigida Clase EU9.

El actual orden de las baterias existentes no permite realizar funciéon de
deshumectacién. Se pretende sustituir las baterias y recolocarlas en un orden que permita
la garantizar el proceso de deshumidificacion.

nidad Autonoma de Murcia, segin articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

1.1.2. CL-2 Climatizador para salas clasificadas y sala Crio Almacén (sala no clasificada)
—zona B.

17/03/2026 11:09:19

La unidad de climatizacién instalada es de la marca SERVOCLIMA modelo CTA-5 y se
compone de los siguientes elementos:

- Compuerta SOBD-106 Fe 900 x 300 Mando: Manual / Para Monitorizar, para la

entrada de aire exterior.

Compuerta SOBD-106 Fe 800 x 400 Mando: Manual / Para Monitorizar, para el

retorno de aire de las salas.

Filtro G4, Clase EUA4.

SERNA GUIRAO, MARIA DOLORES
1

1 Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direccion: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del cédigo seguro de verificacion (CSV) CARM-5fb1ch8a-21e9-11f1-adcd-02420a001705

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico administrativo archivado por la C

- 12 Bateria de Refrigeracidn para caudal de 5800 m3/h a 38,37 Kw. 7
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- 22 Bateria de Calefaccién para caudal de 5800 m3/h a 25,58 Kw.
- 32 Bateria de Refrigeracion para caudal 5800 m3/h a 38,37 Kw.

- Ventilador de impulsién Mod. PLUG PLUG FAN / ER40C-2DN.G7.1R, Caudal aire
(m3/h) 5800, Revolucion Ventilador: 2907, Motor: 10,30 A, 2925 rpm, Tensidn:
400 V IP-55.

- Plenum de Registro.

- Filtro F9, bolsa rigida Clase EU9.

- Filtro H10.

El actual orden de las baterias existentes no permite realizar funciéon de

deshumectacion. Se pretende sustituir las baterias y recolocarlas en un orden que permita
la garantizar el proceso de deshumidificacion.

1.2. Descripcion de unidades exteriores.

En la azotea del edificio se encuentran las unidades exteriores de la marca HITECSA.
Siendo dos unidades exteriores con sus respectivos depdsitos de inercia.

1.2.1. 12 Unidad Exterior.

Enfriadora/bomba de calor:

Marca: Hitecsa

Modelo: Ewxbz 1001
Potencia frio: 25 Kw
Potencia calor: 27 Kw
Refrigerante: R407C
Presion sonora: 49 dB (A)

nidad Autonoma de Murcia, segin articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

1 Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direccion: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del cédigo seguro de verificacion (CSV) CARM-5fb1ch8a-21e9-11f1-adcd-02420a001705

17/03/2026 11:09:19

Depdsito de Inercia:

Marca: Hitecsa
Modelo: MWI-150 701 / 1501 400-3

1.2.2. 22 Unidad Exterior.

Enfriadora/bomba de calor:

Marca: Hitecsa
Modelo: Ewxbz 2002
Potencia frio: 50 Kw
Potencia calor: 53 Kw
Refrigerante: R407C

SERNA GUIRAO, MARIA DOLORES
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Presion sonora: 56 dB (A)

Depdsito de Inercia:

Marca: Hitecsa
Modelo: MWI-350 1602 / 3002 230-3

1.3. CONDUCTOS DE VENTILACION.

A partir del climatizador parte la red de conductos de seccidn rectangular, con unién
tipo METU a fin de garantizar estanqueidad en todas las juntas y uniones, en impulsién y
retorno en funcién de las posibilidades de montaje, construidos en chapa de acero
galvanizado y perfectamente aislados en impulsién.

Las caras de los conductos estan reforzadas mediante pliegue de punta de diamante.
Se anclan firmemente en el edificio (mediante angulo de aluminio y varillas roscadas) de tal
manera que estén exentos de vibraciones cuando la instalacidén esté en funcionamiento.

No se dispone de verificacion reciente de la estanqueidad real de la red de conductos
ni de su comportamiento frente a posibles incrementos de caudal, aspectos que pueden
influir directamente en la estabilidad de las presiones y en el rendimiento global del sistema,
teniendo que ser este aspecto tenido en cuenta por las empresas durante el proceso de
licitacidon y valorado in situ antes de la adjudicacidn del contrato.

1.4. SISTEMA DE CONTROL.

Para el gobierno, control y supervision de toda la instalacién para el tratamiento del
aire, en el afio 2012 se instalé un sistema de gestidn técnica y automatizacion de sistemas,
gobernado por autématas TREND manteniendo estables las condiciones automatizadas de
acuerdo a su programacion.

El sistema de automatizacion monitoriza las temperaturas y presiones de salas y
climatizadores, dando alarmas si el sistema pasa de los parametros establecidos en los
sistemas de alarmas como los filtros de 22 y 32 etapa.

1.4.1. SENSORES INSTALADOS.

- Temperatura en impulsién y extraccién de cada climatizador.

Presidon de climatizador.

Presostatos de 22s etapas y 32s etapas.

- Temperatura y humedad relativa en las salas clasificadas.
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- Presiones en las salas clasificadas.

1.5. ESTADO DE LA ENVOLVENTE Y SELLADOS.

La estanqueidad de la envolvente constituye un elemento critico para el correcto
funcionamiento de las salas clasificadas.

Dado el tiempo transcurrido desde la ejecucion original de las salas, el estado de los
sellados de las juntas entre paneles, encuentros estructurales y elementos empotrados,
puede influir directamente en la estabilidad de las presiones diferenciales y en la eficiencia
del sistema de climatizacion, debiendo este ser tenido en cuenta y resuelto durante la
ejecucién de los trabajos a contratar.

2. OBIJETO.

Tras mas de diez anos de funcionamiento continuado, y habiéndose detectado
desviaciones en el comportamiento ambiental, especialmente en lo relativo al control
higrométrico y estabilidad de presiones, se hace necesaria la revisidn técnica y adecuacion
del sistema existente, manteniendo la configuracion estructural original, pero optimizando
sus prestaciones conforme a los requerimiento actuales de este tipo de instalaciones y
siempre teniendo en cuenta las exigencias en entorno GMP de las Salas Blancas.

El objeto del presente contrato es la adecuacion técnica integral del sistema de
climatizacién que da servicio a las zonas Ay B de la Sala Blanca del IMIB, ubicado en la planta
0 del Hospital General, dentro del complejo hospitalario Hospital Clinico Universitario Virgen
de la Arrixaca, mediante la reforma de los climatizadores CL-1 y CL-Il y la optimizacién del
conjunto de las instalaciones asociadas, con el fin de garantizar el cumplimiento verificable
y validable de los requisitos ambientales de temperatura, humedad relativa,
renovaciones/hora y presiones diferenciales exigidos en entorno GMP en las salas
clasificadas.

El contrato incluye la revisidon técnica integral de la instalacidn, la ejecucién de las
actuaciones necesarias para su adecuacion y la puesta en marcha final del sistema, debiendo
guedar la instalacidn en condiciones de ser sometida a proceso de validacién ambiental por
entidad externa.

El servicio a prestar debe contemplar al menos:

A. Revisidn estructural de la envolvente de los climatizadores y subsanacion de
defectos que puedan afectar a la estanqueidad, rigidez estructural o correcto
soporte de filtros y baterias.

B. Limpieza, ajuste y engrasado de todos los componentes de los climatizadores
como puede ser las compuertas de lamas de entrada, incluyendo verificacié%
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funcional de compuertas y estanqueidad de cierre.

C. Sustitucion de las baterias existentes por nuevas baterias dimensionadas
conforme a calculo térmico y psicrométrico actualizado, hasta el limite técnico
admisible por la configuracion interna actual de los climatizadores existentes,
garantizando la correcta funcionalidad del proceso de deshumidificacién
mediante disposicion adecuada de las baterias de frio y post-calentamiento. La
actuacidn incluird la reforma hidraulica completa necesaria teniendo en cuenta
las nuevas figuras que se deban generar y la seccidn necesaria de las tuberias en
funcién de la potencia de las nuevas baterias, debiendo incluir las tuberias,
valvuleria, accesorios y equilibrado final.

Actualmente en Climatizador I:

12 Bateria de Refrigeracién-Calefaccion de 25,59 Kw con un caudal de 5.000 m3/h.
22 Bateria de Calefaccién de 16,28 Kw con un caudal de 5.000 m3/h.
32 Bateria de Refrigeracion de 24,42 Kw con un caudal de 5.000 m3/h.

Objetivo para Climatizador I:

Alcanzar una potencia en refrigeracién en torno a 63 kw con un caudal minimo
garantizado de 5.000 m3/h (condicionado por el hueco existente en el climatizador).

Alcanzar una potencia en calefaccién entorno o superior a 19 kw con un caudal minimo
garantizado de 5.000 m3/h (condicionado por el hueco existente en el climatizador).

Actualmente en Climatizador II:

12 Bateria de Refrigeracidén-Calefaccion de 38,37 Kw con un caudal de 5.800 m3/h.
22 Bateria de Calefaccién de 25,58 Kw con un caudal de 5.800 m3/h.
32 Bateria de Refrigeracion de 38,37 Kw con un caudal de 5.800 m3/h.

Objetivo para Climatizador Il:

Alcanzar una potencia en refrigeracién entorno o superior a 76 kw con un caudal
minimo garantizado de 6.450 m3/h (condicionado por el hueco existente en el climatizador).

Alcanzar una potencia en calefaccion entorno o superior a 26 kw con un caudal minimo
garantizado de 6.450 m3/h (condicionado por el hueco existente en el climatizador).

D. Revisidn, subsanacion de defectos o sustitucion en caso de ser necesario, de las
bandejas de recogida de condensados bajo las baterias de ambos climatizadores,
garantizando pendientes adecuadas y ausencia de estancamientos.
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E. Dotar de visores los desaglies de las bandejas de recogida de condensados para
comprobar si los sifones estdn en carga. Dotar en los desaglies de llave de corte,
preferentemente de bola, que permita la introduccion de biocidas en el sifén del
desaglie y que permita también el cebado del siféon para garantizar el sifonado
de los mismos.

F. Sustitucién de valvulas de tres vias y actuadores en todas las baterias a instalar
nuevas de los climatizadores. Los actuadores deben ser integrables con la
plataforma BMS de SIEMENS (DESIGO CC), incluyendo su correcta
parametrizacién e integracién en BMS DESIGO CC.

G. Sustitucién de los motoventiladores (motor eléctrico y rodete) y sus variadores.
Se deben instalar los motoventiladores de prestaciones (caudal y presion) mas
alta que admita la configuracion de los climatizadores y las caracteristicas
técnicas de la instalacién. Los variadores deben ser integrables con la plataforma
BMS de SIEMENS (DESIGO CC). Se debe poder garantizar las renovaciones/hora
y los caudales actuales, con la certeza de poder mejorar renovaciones/hora y los
caudales a demanda del servicio.

H. Sustituciéon de dos compuertas interiores del climatizador | y sus servos. Los
servos deben ser integrables con la plataforma BMS de SIEMENS (DESIGO CC),
incluyendo verificacidén de estanqueidad en cierre.

I. Mejorar los ajustes de compuertas dentro del forjado técnico (falso techo de
dificil acceso) sobre las propias las salas, tanto de impulsidn (compuertas de
regulacién fijas) como en el retorno (compuertas motorizadas para controlar las
presiones diferenciales). La senal de las compuertas motorizadas de retorno
deben ser integrables con la plataforma BMS de SIEMENS (DESIGO CC). La
instalacidon se tiene que dejar perfectamente ajustada para mantener las

17/03/2026 11:09:19

presiones diferenciales y las renovaciones/hora en cada estancia. El equilibrado

final debera documentarse mediante informe técnico de medicidén de caudalesy
presiones diferenciales.

J. La empresa adjudicataria debera entregar las salas incluidas en el ambito de
actuacion en condiciones de cualificacién ambiental, debiendo la empresa
adjudicataria realizar las verificaciones que sean necesarias y emitir un informe
técnico que incluya, como minimo:

e Medicidn y registro de temperatura y humedad relativa en cada sala.

SERNA GUIRAO, MARIA DOLORES
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e Medicién de caudales de aire y calculo de renovaciones/hora obtenidos
tras la puesta en marcha en cada sala.

e Verificacion y aseguramiento del correcto funcionamiento del sistema
de deshumidificacidén en todo el sistema.

e Comprobacion de estabilidad de parametros durante periodo
representativo en todas las salas.

e Medicién de las particulas no viables (p/m3) segun I1SO 14644-1 y GMP
(cumpliendo los grados descritos en la tabla 6).

e Test de fugas (Integridad del filtro)
e Velocidad del aire
e Luminosidad /Lux)

e Nivel sonoro (dB) <65dB

El informe debera estar firmado por técnico competente y servird como base para los
procesos de validacion periddica del hospital.

En caso de no alcanzarse los pardmetros ambientales previstos, la empresa

adjudicataria debera realizar los ajustes necesarios hasta garantizar el cumplimiento de los
valores definidos en el presente pliego.

3. OBIJETIVOS TECNICOS Y REQUISITOS FUNCIONALES.

17/03/2026 11:09:19

Las actuaciones objeto del presente contrato deberan permitir alcanzar los siguientes
objetivos técnicos y funcionales, cuya consecucién debera ser verificable mediante medicién
instrumental:

A. Prolongar la vida util de los climatizadores y elementos asociados mediante su
adecuacién técnica y mejora funcional.

B. Corregir deficiencias detectadas en elementos mecanicos, hidrdulicos y de

control que puedan afectar al rendimiento, estanqueidad o estabilidad operativa
del sistema.
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comprometan la estabilidad de presiones diferenciales ni el rendimiento del
sistema.

D. Garantizar el control estable de temperatura y humedad relativa en todas las
salas, dentro de los rangos definidos en el disefio GMP, durante régimen anual
de funcionamiento.

E. Asegurar la capacidad efectiva de deshumidificacién mediante configuracion
adecuada de las baterias de los climatizadores y control de carga latente.

F. Garantizar la estabilidad de la cascada de presiones diferenciales entre salas
conforme a su clasificacion GMP, evitando inversiones de gradiente o
fluctuaciones no controladas.

G. Garantizar que el caudal real medido en impulsién y en cada sala sea acorde con
las renovaciones/hora previstas en disefio, permitiendo su ajuste y mejora
dentro de los limites técnicos admisibles.

H. Garantizar el nimero de renovaciones/hora previsto en disefio para cada
estancia y dotar al sistema de capacidad de regulacién que permita su
optimizacién cuando las condiciones de uso lo requieran.

I. Facilitar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo mediante mejora
de accesibilidad, racionalizacién de componentes y reduccién de intervenciones
dentro del falso techo, encima de las salas.

de validacién ambiental periddica exigidos en entorno GMP.

17/03/2026 11:09:19

K. Garantizar la plena integracién funcional de la instalacién en la plataforma BMS

ivo archivado por la Comunidad Autdnoma de Murcia, segin articulo 27.3.¢) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

de SIEMENS DESIGO CC, incluyendo sefiales de control, alarmas y parametros
ambientales criticos.

4. AMBITO DE APLICACION.

Los trabajos se circunscribirdn a:

e Laadecuacion técnica integral del sistema de climatizacién que da servicio a las
zonas A y B de la Sala Blanca , incluyendo climatizadores, red de conductos,
elementos terminales, sistema de control y envolvente de salas.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico admini
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E J. Dejar la instalacién en condiciones de superar satisfactoriamente los procesos
g
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Los trabajos se ejecutaran en:

e La sala técnica donde estan ubicados los climatizadores | y Il que esta ubicada
en el casetdn de instalaciones de la cubierta de la P+2, a la izquierda, (ubicacién
técnica 1100/E01/P+02/YYY/4837).

e Las salas clasificadas enumeradas anteriormente y sus forjados técnicos (falso
techo de dificil acceso).

El adjudicatario debera coordinar sus trabajos con las actuaciones paralelas que
puedan desarrollarse en la produccién térmica y en el sistema BMS, garantizando la
compatibilidad técnica y la continuidad operativa del servicio asistencial.

4.1. AMPLIACIONES, MODIFICACIONES Y REDUCCIONES.

Durante la vigencia del contrato, se pueden producir situaciones que puedan implicar
modificaciones, ampliaciones, nuevas instalaciones o similares. En este caso sera obligacion
del adjudicatario comunicarlo previamente a cualquier actuacién a los responsables de la
Sala Blanca, a la FFIS asi como al servicio de ingenieria, obras y mantenimiento del H.C.U.V.A.
para su valoracidn. La comunicacién de cualquier incidencia debera realizarse de la siguiente
manera:

e Presentacién por escrito de la descripcidon técnica de la incidencia.

e Justificacidn formal de la necesidad de realizar una modificacion.

e Evaluaciéon del impacto sobre parametros ambientales (Temperatura,
humedad, presiones, renovaciones/hora,...).

e Propuesta técnica valorada.

Ninguna modificacién podrd ejecutarse por el adjudicatario sin previa autorizacion
expresa y por escrito de la FFIS, con el asesoramiento del Servicio de Ingenieria, Obras y
Mantenimiento del H.C.U.V.A.
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Cualquier reduccidn, eliminacién o modificacién de partidas previstas debera quedar
debidamente justificada técnicamente y aprobada por escrito. Las partidas no ejecutadas no
podran ser facturadas y deberdn ser descontadas del importe contractual.

4.2. COORDINACION TECNICA Y CONTINUIDAD OPERATIVA.

La ejecucién de los trabajos deberd planificarse de forma que no se comprometa la
actividad asistencial del servicio de Hematologia.

El adjudicatario deberd presentar un plan de trabajo que contemple:

SERNA GUIRAO, MARIA DOLORES
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e Secuencia de intervencion.

e Paradas técnicas necesarias.

e Medidas provisionales para mantenimiento de condiciones ambientales.
e Coordinacidon con otros contratos en ejecucion.

En ningln caso podran realizarse actuaciones que alteren de forma no controlada la
estabilidad ambiental de las salas clasificadas.

5. CONDICIONES TECNICAS DE EJECUCION Y GARANTIA.

Serd obligatoria que las empresas que quieran presentar una oferta realicen una visita
técnica previa a la presentacién de la misma, debiendo acreditar haber inspeccionado las
instalaciones objeto de actuacién, incluyendo climatizadores, red de conductos y salas
clasificadas.

La empresa licitadora debera acreditar documentalmente experiencia minima de cinco
afios en ejecucion de proyectos HVAC en entornos hospitalarios o farmacéuticos con
exigencias de control ambiental y clasificacién GMP, incluyendo al menos un proyecto de
caracteristicas similares en complejidad técnica (concretamente en salas blancas vy
laboratorios de ambiente controlado), que garantice la adecuada atencién, informacion y
resolucién de las posibles incidencias relacionadas con el objeto del presente contrato, con
experiencia en gestion y ejecucién de proyectos de similar tipologia y envergadura.

La presentacion de la oferta econdmica debera ser de forma detallada, por partidas y
con cuadro de precios unitarios y desglosados. Cada partida debera estar correctamente
descrita, incluidas sus mediciones. En caso de existir bajas, deberan estar justificadas.

Junto a la presentacion de la oferta econédmica, las empresas deberan presentar la
documentacién que le sea solicitada como son cuadro de mediciones descompuesto,
principios de funcionamiento, planos de implantacidn, planos generales de las instalaciones
a ejecutar, memorias de calidades, asi como toda otra documentacion que se le pueda
solicitar por parte del promotor durante el transcurso del proceso de licitacion.

17/03/2026 11:09:19 |
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La empresa adjudicataria designara a un responsable del proyecto con titulacién de
ingeniero y especialidad adecuada para los trabajos que se van a ejecutar. La empresa
adjudicataria deberd también acreditar que este técnico sea competente con los mismos
cinco afios 0 mas de experiencia en entornos sanitarios (concretamente en salas blancas y
laboratorios de ambiente controlado).

Desde la firma del contrato la empresa adjudicataria dispondra de 1 mes para la
completa integracion de todos los servicios contratados, debiendo estar los trabajos
finalizados, ajustados, probados y plenamente operativos antes del 15 de junio de 2026. La
presentacion de toda la documentacion final de obra también debera estar presentada toda
antes del 15 de junio de 2026.
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En la oferta econdmica debera aparecer el periodo temporal de garantia que ofrece la
empresa licitadora y el alcance de dicha garantia. Durante el tiempo que dure la garantia, la
empresa adjudicataria estara obligada a:

- Proporcionara asistencia y asesoramiento en materia de funcionamiento de la
instalacidn, asi como ajustes, reglajes y toda otra necesidad que pueda surgir
desde el personal sanitario del servicio asistencial o desde el personal técnico del
servicio de ingenieria, obras y mantenimiento.

- Dispondra de un canal de comunicacidn permanente, con una direcciéon de
correo electrénico definida y habilitada para cualquier consulta en relaciéon al
objeto de este contrato, como medio general para atencién de cualquier usuario
en materia del presente contrato, y deberd responder a los requerimientos
indicados mediante correo electrénico en menos de 2 dias habiles. Esto sera sin
menoscabo de otras posibles comunicaciones telefdnicas o de otra indole que se
puedan efectuar.

Se establecen tres tipos de gestiones a llevar a cabo por el adjudicatario del contrato
como consecuencia de la garantia del contrato suscrito:

- Urgentes: Aquellas que afectan o pueden afectar directamente al normal
funcionamiento de las instalaciones objeto del presente contrato. Las cuales
deberdn ser resueltas en un plazo maximo de 3 dias naturales.

condicionando el normal funcionamiento de las instalaciones pero requieren la

17/03/2026 11:09:19

atencién de un técnico especializado por tener algun tipo de impacto en el
normal funcionamiento de las instalaciones. Las cuales deberan ser resueltas en

ivo archivado por la Comunidad Autdnoma de Murcia, segin articulo 27.3.¢) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

un plazo maximo de 7 dias naturales.

- No prioritarias: Aquellas no definidas como urgentes o prioritarias. Las cuales
deberan ser resueltas en un plazo maximo de 15 dias naturales.

Una vez adjudicada la licitacién, la empresa adjudicataria presentard, previamente al
inicio de los trabajos, todos los principios de funcionamiento, esquemas de conexiones,
dosier con memoria de calidades y demas documentacién preceptiva donde se incluyan las
fichas de los certificados de calidad y de conformidad de los elementos a instalar, fichas
técnicas, fichas de seguridad,... asi como toda otra documentacién que se considere
necesaria por parte del licitante durante el proceso de ejecucion.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico admini

SERNA GUIRAO, MARIA DOLORES
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£ - Prioritarias: Aquellas que estando en relaciéon con el presente contrato, no
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SERNA GUIRAO, MARIA DOLORES

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico administrativo archivado por la Comunidad Autdnoma de Murcia, segdn articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direccion: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del cddigo seguro de verificacion (CSV) CARM-5fb1cb8a-21e9-11f1-adcd-02420a001705
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Durante la ejecucién de los trabajos y tras la finalizacién de los mismos, todos los
elementos deberdn quedar correctamente instalados y en funcionamiento segun
especificaciones del fabricante de cada equipo y segun actual marco normativo en vigor a
fecha de la instalacion.

La empresa adjudicataria debera aportar todos los medios humanos y materiales que
sean necesarios para realizar los trabajos de manera auténoma, bajo los criterios del
personal propio del Instituto Murciano de Investigacién Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB) y
del H.C.U.V.A. La zona donde se realicen los trabajos debera quedar limpia y libre de residuos
derivados de los trabajos a ejecutar por la empresa adjudicataria tras su finalizacién.

Las actuaciones que deba realizar la empresa adjudicataria no podran generar
obstaculos, perjuicio o impedimentos para el normal funcionamiento de los servicios
asistenciales del propio hospital H.C.U.V.A. La realizacién de los trabajos no podra
representar un riesgo para los trabajadores que los ejecutan ni para terceras personas que
puedan estar en su entorno.

La empresa adjudicataria deberd garantizar el correcto cumplimiento de toda la
normativa en materia de Prevencidn de Riesgos Laborales y de Coordinacion de Actividades
Empresariales.

A la finalizacidn de los trabajos, la empresa adjudicataria debera presentar junto con
el proyecto, la memoria técnica de la instalacién. Dicha documentacidn debera ser adecuada
y suficiente como para poder permitir la Validacion de la instalacion por una entidad externa,
independientemente de las pruebas y ensayos que pueda tener que realizar la empresa de
validacidn. Se deberan presentar también todos los certificados de calidad en general de
todos los elementos instalados y particularmente de todos los filtros.

Tras la finalizacidn de los trabajos y antes de la facturacidn de los trabajos preyeets, la
empresa adjudicataria presentara un informe con toda la informacién técnica. Este informe
debera incluir:

e planos “as built”,

e esquemas hidraulicos y eléctricos actualizados,

e fichas técnicas de todos los equipos instalados,

e certificados de conformidad,

e informe de mediciones de caudales y presiones,

e informe de cualificacion ambiental,

e ytoda otra documentacidn que pueda ser necesaria o requerida.

Previamente al proceso de Validacion deberd estar presentada por parte del
adjudicatario toda esta documentacion al personal responsable del IMIB, por si en caso de
ser necesario, fuera solicitada por empresa validadora externa o por la Agencia Espaiiola del
Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). 18
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La instalacidon serd sometida a un proceso de Validacién por entidad externa cuando
finalicen los trabajos. En caso de detectarse desviaciones atribuibles a la ejecucién, debera
el adjudicatario colaborar para la subsanacién de dichas desviaciones en dicho proceso sin
coste adicional.

6. CLAUSULA MEDIOAMBIENTAL

- El HCUVA tiene implantado un Sistema de Gestion Medioambiental (SGMA)
conforme a Norma UNE EN ISO 14001. En el siguiente enlace pueden consultarse, tanto la
politica de medioambiente del centro, como el alcance y objetivos del SGMA, principales
aspectos ambientales, etc.
https://www.murciasalud.es/pagina.php?id=415015&idsec=6234.

- La realizacion de trabajos de instalacion de equipos y/o de obras en general,
deberd de ajustarse, no solo a la normativa vigente que sea de aplicacién, sino a las
directrices que, en su caso y de forma especifica, comunique el HCUVA para asegurar que
todos los procesos se ajustan a la politica de medioambiente y a los procedimientos del
SGMA.

- A tal efecto, a ejecucidn de los trabajos no podra iniciarse sin que el contratista
haya cumplimentado y entregado al departamento de gestion ambiental el Modelo de
Informacién y Compromiso Ambiental establecido por el HCUVA. En base a la informacion
gue se aporte en el citado modelo, la empresa recibird las indicaciones especificas para la
ejecucidon de los trabajos, cuando asi se entienda necesario, quedando el adjudicatario
obligado al cumplimiento de dichas especificaciones y a su acreditacidn posterior.

- Lagestion de residuos generados en el proceso se realizara siempre considerando
el principio de DNSH (Do Not Signifiant Harm), asi como el principio de prevencién de la
contaminacién, para lo que se seguiran en todo momento las indicaciones del departamento
de gestién ambiental del HCUVA.

17/03/2026 11:09:19

Ante un incumplimiento de estas condiciones medioambientales durante el plazo del
presente contrato, la FFIS podra repercutir al adjudicatario el coste econdmico directo que
suponga dicho incumplimiento, con un limite maximo equivalente al valor efectivamente
pagado al Contratista por el suministro y/o arrendamiento de consumibles, objeto del
presente contrato.

El adjudicatario debera tender, siempre que sea posible, a los siguientes criterios
medioambientales:

e Embalaje primario de los productos. Inocuidad de los
componentes. Biodegradabilidad.

¢ Contenido de materiales reciclados.

SERNA GUIRAO, MARIA DOLORES

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico administrativo archivado por la Comunidad Autdnoma de Murcia, segdn articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direccion: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del cddigo seguro de verificacion (CSV) CARM-5fb1cb8a-21e9-11f1-adcd-02420a001705
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¢ Posibilidad de reutilizacién y reciclado.

¢ Producto fabricado bajo un Sistema de Gestion Medioambiental.

7. ETIQUETADO VERDE Y DIGITAL

La Inversién C17.16 no contribuye de manera directa a la transicién ecolégica y la
transicion digital.

8. PRINCIPIO DE NO CAUSAR DANO SIGNIFICATIVO (DNSH)

El contratista y los posibles subcontratistas garantizardn el respeto al principio de «no
causar un perijuicio significativo» (DNSH), exigido por el REGLAMENTO (UE) 2021/241, por el
gue se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia y el articulo 17 del Reglamento
(UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En particular se cumplird con la Comunicacién de
la Comision Guia técnica 2021/C 58/01, sobre la aplicacion del principio de «no causar un
perjuicio significativo».

9. CLAUSULA OBLIGACIONES DE INFORMACION Y PUBLICIDAD

La entidad contratista y subcontratistas, si fuera el caso, estaran obligadas en relacién
a este contrato a cumplir las obligaciones de informacion y publicidad establecidas en el
Articulo 9. Comunicacién, de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

nidad Autonoma de Murcia, segin articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

1 Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direccion: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del cédigo seguro de verificacion (CSV) CARM-5fb1ch8a-21e9-11f1-adcd-02420a001705
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Concretamente, estaran obligados a cumplir las siguientes obligaciones:

-En los documentos de trabajo, asi como en los informes y en cualquier tipo de soporte
que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, debera exhibirse de
forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaracion de financiacién
adecuada que diga "financiado por la Unidn Europea- NextGenerationEU", junto al logo del
PRTR y contener tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la siguiente
referencia «Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia - Financiado por la Unién
Europea— NextGenerationEU».

-El emblema debe permanecer distinto y separado y no puede modificarse afadiendo
otras marcas visuales, marcas o texto. No debera utilizarse ninguna otra identidad visual o
logotipo para destacar el apoyo de la UE. Estas medidas de informacién y comunicacién de
las actuaciones desarrolladas se incluiran en carteles informativos, placas, publicacionéecs

SERNA GUIRAO, MARIA DOLORES
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impresas y electrénicas, materia audiovisual, paginas web, anuncios e inserciones en prensa,
certificados, etc.

Fdo. Diia. Lola Serna Guriao
Responsable del Departamento de Investigacion de la FFIS

17/03/2026 11:09:19

SERNA GUIRAO, MARIA DOLORES

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico administrativo archivado por la Comunidad Autdnoma de Murcia, segdn articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

1 Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direccion: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del cédigo seguro de verificacion (CSV) CARM-5fb1ch8a-21e9-11f1-adcd-02420a001705
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Fig. 2. Placa de caracteristicas de Climatizador I.
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Fig. 3. Placa de caracteristicas primera bateria de Climatizador I.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico administrativo archivado por la Comunidad Autdnoma de Murcia, segdn articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

1 Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direccion: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del cédigo seguro de verificacion (CSV) CARM-5fb1ch8a-21e9-11f1-adcd-024200001705

23

s *  GOBIERNO MINISTERIO , e Financiado por '

b3 "9 DE ESPANA DE CIENCIA, INNOVACION Plan de Recuperacion, * L la Unién E Instituto

q g Y UNIVERSIDADES W Transformacién y Resiliencia [IWSEESGEN |2 Union Europea de Salud
<= i NextGenerationEU Carlosll



g d . [ ] ®
Region e Murcia M| B elnvestigacion Sanitarias IMI by
de la Region de Murcia R

Biosanitaria

. Schwingges
- speed of vib

17/03/2026 11:09:19 |

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico administrativo archivado por la Comunidad Autdnoma de Murcia, segdn articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

1 Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direccion: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del cédigo seguro de verificacion (CSV) CARM-5fb1ch8a-21e9-11f1-adcd-02420a001705
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Fig. 6. Placa de caracteristicas equipo motoventilador Climatizador I.
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Fig. 7. Placa de caracteristicas equipo motoventilador Climatizador I.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico administrativo archivado por la Comunidad Autdnoma de Murcia, segdn articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

1 Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direccion: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del cédigo seguro de verificacion (CSV) CARM-5fb1ch8a-21e9-11f1-adcd-024200001705
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Fig. 8. Placa de caracteristicas de Climatizador II.
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Fig. 9. Placa de caracteristicas primera bateria de Climatizador II.

SERNA GUIRAO, MARIA DOLORES

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico administrativo archivado por la Comunidad Autdnoma de Murcia, segdn articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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Fig. 11. Placa de caracteristicas equipo motoventilador Climatizador II.
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Fig. 12. Placa de caracteristicas equipo motoventilador Climatizador II.
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sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del cddigo seguro de ver

Fig. 13. Situacién actual del forjado técnico (falso techo) de las salas clasificadas.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico admi
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Fig. 15. Situacién actual del forjado técnico (falso techo) de las salas clasificadas.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico administrativo archivado por la Comunidad Autdnoma de Murcia, segdn articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

1 Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direccion: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del cédigo seguro de verificacion (CSV) CARM-5fb1ch8a-21e9-11f1-adcd-024200001705
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Fig. 16. Situacidn actual de acceso al forjado técnico (falso techo) de las salas
clasificadas.
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Fig. 17. Situacion actual de acceso al forjado técnico (falso techo) de las salas
clasificadas.

SERNA GUIRAO, MARIA DOLORES

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico administrativo archivado por la Comunidad Autdnoma de Murcia, segdn articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

1 Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direccion: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del cédigo seguro de verificacion (CSV) CARM-5fb1ch8a-21e9-11f1-adcd-02420a001705
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